
Подключение внешних батарей к ИБП SNR-UPS-ODA-6/10KVA 

1． Отключите «плюсовой» и «минусовой» разъемы от батарей (57/58 #) с обеих сторон ИБП 

 

2． Затем отключите провода от платы реле БАТ+/БАТ- и N с платы заряда. 

3． Удалите перемычки между аккумуляторами и выньте аккумуляторы. 

 

Доработка для дальнейшей установки внешних батарей. 

1． Изготовьте провода БАТ+/БАТ- для подключения к соединительной колодке ИБП. Потребуется приобрести отдельно 

обжимные пины 1766192-1 2шт. 

2． Подключите их к соответствующим клеммам на плате реле. 

Расположение контактов на плате реле： 

 

Клемма на плате Название Расположение в колодке 

P10 БАТ+ Клемма #35  

P12 БАТ- Клемма #34  

58# 57# 58# 57

# 

Нейтраль БАТ+ БАТ- 

Перемычка 

http://www.te.com/catalog/products/ru?q=1766192-1


 

 

3． Добавьте на плате DSP перемычку J2 

 

#35 БАТ+ 

#34 БАТ- 

БАТ+ (#35) 

БАТ-(#34) 


